Instituto de Previsién Social Acta N° 069/2025 de fecha 25 de septiembre de 2025

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N° 069-011/2025

POR LA QUE SE APRUEBAN LA MODIFICACION PARCIAL AL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 121/2025
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE LOS
SISTEMAS DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL
ESTE”, Y LA MODIFICACION DE LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA DE
INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (Sk€P), CON ID N°
475.182.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N°® 2037/2025, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracién, en fecha 24 de setiembresde 2025, el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistida;=que remiti6 el Memorando
DOP/DLI1/N® 1145/2025, de fecha 24 de setiembre de 2028,\del Departamento de Licitaciones
— Seccion Gestion de Ofertas, de la Direccion Operativajde Contrataciones, por la que se eleva
a consideracion de la Maxima Autoridad, la solicifid“de aprobacion para la modificacion
parcial al Pliego de Bases y Condiciones, de Ja, Bititacién Publica Nacional N° 121/2025
“CONTRATACION DE SERVICIOS DBEMSMANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE LOS SISTEMAS DE
CLIMATIZACION DEL HOSPITAL RBGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE”, y la
modificacion de los datos cargados en el Sistema de Informacién de las Contrataciones
Publicas (SICP), con ID N° 475.182y

CONSIDERANDO: Que, la meodificacion parcial, representa modificaciones del respectivo
Pliego, teniendo en cuenfa\las observaciones realizadas por la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas(yy las modificaciones suministradas (remitidas a través de Correo
Electronico Institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Direccion de Mantenimiento,

Que, ademas .gh\ dtencién a lo expuesto anteriormente se solicita la aprobacion de la
modificacion 'de’ los datos cargados en el Sistema de Informacién de las Contrataciones
Publicas ¢SICGP), en atencion al pedido de la Unidad Solicitante en la cual solicitan realizar las
modificAciones mencionadas, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada
como parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), sino que la misma es descargada del
Sistema de Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP), para ser presentada con el
formulario correspondiente;

¥DO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE )

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDOC / DR. GUSTAVQO ALBERTO GONZA LEZ MAFFIODO
LiC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE. JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADM INISTRACION

de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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Que, la propuesta en cuestion, cuenta con el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de
Abastecimiento y Logistica y con el aval de la Directora de la Direccion Operativa de
Contrataciones, garantizando asi sus conformidades, en los términos del Formulario de
Recepcion de Expedientes para tratamiento por el Consejo de Administracion del IPS y del
Memorando DOP/DLI1/N® 1145/2025, de fecha 24 de setiembre de 2025, suscritos por los
mismos;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Aprobar la modificacién parcial al Pliego d&\Bases y Condiciones de la Licitacion
Publica Nacional N° 121/2025 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO/~¥JPREVENTIVO CON PROVISION DE
REPUESTOS A DEMANDA DE LGS SISTEMAS DE CLIMATIZACION DEL
HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE”, con ID N° 475.182, conforme al
Anexo, el cual se encuentra refreridado por la Secretaria del Consejo de Administracion
y las 4reas técnicas respectiVas,. que consta de 12 (doce) fojas y se adjunta a la presente
Resolucion. --- -—-

2°)  Aprobar la modificaeion de los datos cargados en el Sistema de Informacion de las
Contrataciones Ptblicas (SICP), en el marco de la Licitacion Publica Nacional N°
121/2025 “CQNTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CORRECTW® Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A
DEMANDA’ DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL
REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE”, con ID N° 475.182, conforme al Anexo, el
cual S¢’encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las areas
técnicas respectivas, que consta de 07 (siete) fojas y se adjunta a la presente
Resolucion.-- -

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE )

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFTIORG
LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestion piblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 23
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3°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de

Administracion. SEEY

4°)  Comunicar a quienes corresponda y archivar.

SC/rr/jo.-
FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE Ag

DR, CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZ MAFFIGDO

LIC. VICTDR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS Q .
MIEMBRES DEL CCNSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consej

. Q(O'
P

ministracion

El presente instrumento es de caracter pablico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de 1a administracion publica, con excepcidn
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 3/3
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 121/25 “CONTRATACION DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON
PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE LOS SISTEMAS DE
CLIMATIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE”
con ID 475.182

MODIFICACION PARCIAL

1. En la Seccion Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas; detalle de los bienes
V/0_servicios, se realiza la siguiente modificacion, se eliminan los items 304, 305, y 306;
quedando de la siguiente manera:

Debe decir:

Item| Catilogo Nombre de los Bienes o Servicios U::::;?j:e Presentacién|Cantidad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
72101511- |Limpieza de tablero eléctrico, verificacion y reapriete de componentes .
! 001 cléctricos del tablero de fuerza, proteccion y mando de un CHILLER Unidnd Eventa :
72101511- |Limpieza de tablero eléctrico, verificacion y reapriete de componentes, del ;
& 001 tablero de fuerza y mando de Sala de Maquinas (exterior) b Evento !
3 72101511- |Limpieza dc_ tablero eléctricq, ve_riﬁcacién y reapriete de componentes, de un Ooidad Evento |
001 tablero seccional de fuerza (interior)
72101511- [Verificacion, limpieza y reapriete de borneras de conexion eléctrica de 5
4 001 un compresor de un CHILLER Unidad Evento :
72101511- [Verificacion de nivel y viscosidad de aceite del compresor de un .
5 001 circuito refrigerante de un CHILLER Usidad Evenia ]
g 72101511- |Verificacion de sistema de drenaje y limpieza de cafierias desunaUNIDAD Unidad Evento 1
001 MANEJADORA DE AIRE (UMA) o de un FANCOIl
7 72101511- |Limpieza, verificacion y reapriete de componentes,del tablgro€léctrico de Unidad — 1
001 fuerza y proteccion de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)
8 | 721052 Limpieza de filtro de aire de un FANCOIL Unidad | Evento 1
72101511- ; > s : .
9 001 Verificacion y llimpieza de serpentinas'de ur’ FANCOIL Unidad Evento 1
72101511- |Verificacion y limpieza de band€ja colectora de agua de condensacion de un .
10 001 FANCOIL Unidad Evento 1
1 72101511~ |Limpieza de filtro de aire.exterior de una UNIDAD MANEJADORA DE Unidad BVEiits 1
001 AIRE (UMA)
72101511- [Verificacion y limpi€zade serpentinas de una UNIDAD MANEJADORA DE .
12 001 AIRE (UMA) Unidad Evento 1
72101511- |Verificacion y'limpieza de bandeja colectora de agua de condensacion de una :
I 001  |UNIDADMANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento !
72101511- Verificacign de estado y ajuste de tension de correas, alineacion de poleas y
14 lubricacion de rodamientos de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE Unidad Evento 1
001
(UMA)
72101511+ i . . L _ .
15 P Medicion de la resistencia de aislacion de motor eléctrico Unidad Evento 1
16 72100511- Dcsmontaje, limpieza, montaje y ajuste de difusor o reja de distribucion de Unidad Evento I
001 aire
72101511 | . . .y ,
17 001 Limpieza de reservorio de equilibrio y de tanque de agua Unidad Evento 1
72101511- . L \ . . .
18 001 Verificacion de parametros de calidad del agua en el sistema Unidad Evento 1
19 72101511~ VAaCIamxento, man;emrgnento, limpieza y llenado del circuito de Agua Fria del Unidad it 1
001 Sistema de Climatizacion
72101511- |Desmontaje, limpieza de tuberias, reparacion de aislacion y puesta en servicio .
201 001 |de EVAPORADOR de un CHILLER Hnilsd | Exenln L
21 7218(}]51 de Mantenimiento preventivo de elemento filtrante de una BOMBA DE AGUA Unidad Evento 1 I\
72101511- . . _ . L . \
22 001 Verificacion de funcionamiento y Limpieza de EXTRACTOR DE AIRE Unidad Evento 1 A
/|
72101511- . _— . ; ] /
23 001 Mantenimiento y limpieza de CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1 /
N
24 72101511~ |Verificacion de funcionamiento y mantenimiento de tablero de control de Unidad Eveit 1 N
001 |CAMARA FRIGORIFICA vento
25 72‘8(;15' I IMantenimiento de unidad evaporadora en CAMARA FRIGORIFICA Unidad | Evento 1
72101511- . . ‘ : .
26 001 Mantenimiento de unidad condensadora en CAMARA FRIGORIFICA Unidad Eventovctrvch o
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72101511- |Control de presion y verificacion de pérdidas en circuito de gas refrigerante de .
271 001 |CAMARA FRIGORIFICA Unidad ] Evento
72101511~ |Verificacion y purga de humedad del circuito del compresor y circuito ;
281 7001 refrigerante de CAMARA FRIGORIFICA Hmind Hyento
72101511- [Verificacion y mantenimiento de bandeja de drenaje en CAMARA y
221 001 |FRIGORIFICA Unidad ] Evento
72101511- |Verificacion y mantenimiento de mecanismo de apertura y cierre de puerta en .
391 7001 |CAMARA FRIGORIFICA Unidad | Evento
72101511~ |Verificacion y mantenimiento de resistencia eléctrica de puerta en CAMARA ;
311001 |FRIGORIFICA Voidel | Bvenlo
7210151 1- |Verificacion y mantenimiento de resistencia eléctrica de deshielo/drenaje en .
321 001 |CAMARA FRIGORIFICA Unidad | Evento
72101511- _— .
33 001 Provision de gas refrigerante (por kg) para CHILLER kg Evento
80111613- : .
34 9999 Mano de obra de carga de gas refrigerante para CHILLER Unidad Evento
72101511- s : ; _—
35 001 Provision de gas refrigerante (por kg) para Camara Frigorifica kg Evento
72101511- . . . -
36 001 Provision de gas refrigerante (por kg) para Camara Frigorifica de Congelados kg Evento
37 80111613- M?no fie obra de carga de gas refrigerante para Camara Frigorifica o Camara Uiidad k%o
9999 Frigorifica de Congelados
72101511~ |Reparacion de fuga de gas refrigerante en caieria de circuito de refrigerante de ;
38 001 un CHILLER Unjdad Evento
72101511- |Reparacion de fuga de gas refrigerante en cafieria de circuito de refrigerante dg |
391 7001 |una CAMARA FRIGORIFICA Kghiad | Evento
72101511~ |Configuracion de modulo de control para instalacion y activacion de repdestos . .
40 001 bara CHILLER Unidad Evento
41 72101511- Actugllza(‘:léng restauracion de software BMS de control central de Sigteira Oiiidid Evento
001 de Climatizacion
72101511~ |Reseteo a valores de fabrica, carga de parametros o programacién de Modulo .
4217001 [Programable UC400 o UC600 Unidul | Evenio
43 72101511- |Reseteo a v%’zlor_es de fabrica, carga de parametros programacion de variador Unidad Evento
001 de motor eléctrico
72101511- |Reseteo a valores de fabrica carga de pardmetros o programacion de .
#1701 |controlador electronico de CAMARA FRIGORAFICA Unidad | Evento
45 7218515 1= Ibrovision de Médulo Electrénico y S@wer Proporcional de Flujo en CHILLER| Unidad |  Evento
80111613- |Servicio de Montaje de Module*Electronico y Sensor Proporcional de Flujo en ’
46 9999 |CHILLER Unidad Evento
72101511- o . . .
47 001 Provision de Placa Electyénica de Flow Switch de CHILLER Unidad Evento
80111613- ;s ; i : .
48 9999 Servicio de Montaje'de Placa Electronica de Flow Switch de CHILLER Unidad Evento
72101511- s . . .
49 001 Provision dexFlow/Switch Mecanico en CHILLER Unidad Evento
80111613- i ; ; - .
50 9999 Servicia,demontaje de Flow Switch Mecanico en CHILLER Unidad Evento
72101511- " .
51 001 Proyision de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER Unidad Evento
80111613- . : ’
52 99g9 Servicio de montaje de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER Unidad Evento
72101511- s ; P .
53 001 Provision de Sensor de Nivel de Liquido en CHILLER Unidad Evento
80111613- . . . o .
54 9999 Servicio de montaje de Sensor de Nivel de Liquido en CHILLER Unidad Evento
72101511- ;s iz : .
55 001 Provision de Sensor de Presion de Aceite en CHILLER Unidad Evento
80111613 . . L . .
56 9999 Servicio de montaje de Sensor de Presion de Aceite en CHILLER Unidad Evento
72101511- : oz s .
57 001 Provision de Transductor de Presion en CHILLER Unidad Evento
80111613- . . . .
9999 Servicio de montaje de Transductor de Presion en CHILLER Unidad Evento
72101511- ; - ;
001 Provision de kit de conexion (cableado) de Sensores en CHILLER Unidad Evento
80111613- -, . . . .
9999 Servicio de montaje de kit de conexion (cableado) de Sensores en CHILLER Unidad Evento
72101511- g i ; i ;
001 Provision de Placa electronica de entradas y salidas analdgicas para CHILLER|  Unidad Evento
80111613~ |Servicio de montaje de Placa electronica de entradas y salidas analogicas para .
9999  |CHILLER Unidad Evento
72101511- . \ .
001 \Provision de Placa de relés %ﬂ,a[;mqugs de CHILLER Umdﬁd Evento
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64 8019191969]3- Servicio de montaje de Placa de relés de arranques de CHILLER Unidad Evento 1

65 | 72100311 [provision de Modulo de Control con interfaz de usuario de CHILLER Unidad | Evento I
80111613- |Servicio de montaje de Modulo de Control con interfaz de usuario de .

66 9999 |CHILLER Unidad Evento 1
72101511- e : . .

67 001 Provision de aceite de compresor de CHILLER (por litro) Litro Evento 1
80111613- . .

68 9999 Mano de obra de carga de aceite de compresor de CHILLER Unidad Evento 1
72101511- |Provision de rodamientos de motor para un ventilador del condensador de un .

69 001 CHILLER Unidad Evento 1
80111613- |Servicio de montaje de rodamientos de motor para un ventilador del ;

70| ""9999 ~ |condensador de un CHILLER Vmidad | Beento l

71 72101511- |Bobinado eléctrico de un motor para un ventilador del condensador de un Unidad Everio 1

001 CHILLER

72 5l 19]9;31 > Provision de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER Unidad Evento 1
72101511~ |Servicio de montaje de motor para un ventilador del condensador de un ’

73 001 CHILLER Unidad Evento 1
72101511- ;@ : , . .

74 001 Provision de bobina para valvula solenoide de CHILLER Unidad Evento 1
80111613- -, . . ; ; ;

75 9999 Servicio de montaje de bobina para valvula solenoide de CHILLER Unidad Evento 1
72101511- - ) . )

76 001 Provision de actuador de valvula solenoide de CHILLER Unidad Evento 1
80111613- - ' . ; .

77 9999 Servicio de montaje de actuador de valvula solenoide de CHILLER Unidad Evento 1
72101511- . . - ;

78 001 Provision de valvula de expansion de CHILLER Unidad Evento 1
80111613- s 5 ; . S .

79 9999 Servicio de montaje de valvula de expansion de CHILLER Unidad Evento 1

go | 72! 8(]”5‘ I Iprovision de compresor para CHILLER Unidad | Evento 1
80111613- " . .

81 9999 Servicio de montaje de compresor para CHILLER Unidad Evento 1
72101511- . . :

82 001 Provision de filtro deshumidificador para CHILLER Unidad Evento 1
80111613- : : .\ .

83 9999 Servicio de montaje de filtro d€shumidificador para CHILLER Unidad Evento 1
72101511- |, ., ;

84 001 Modulo Programable modelo UC400 de un CHILLER Unidad Evento 1
80111613- - . ) .

85 9999 Servicio de montaje'de Modulo Programable modelo UC400 de un CHILLER | Unidad Evento 1
72101511- |, ., ;

86 001 Modulo Programable modelo UC600 de un CHILLER Unidad Evento 1
80111613- . . . .

87 9999 Servieig de montaje de Modulo Programable modelo UC600 de un CHILLER | Unidad Evento 1
72101511- \ i 5 @ ; .

88 001 Provision de tacos antivibratorios para CHILLER Unidad Evento 1
SOITOI3E . . . . . .

89 9990 Servicio de montaje de tacos antivibratorios para CHILLER Unidad Evento 1
72101511- Py ; , .

90 001 Provision de valvula 2-3 vias On/off para FAN COIL Unidad Evento 1
80111613- - . . ; ;

91 9999 Servicio de montaje de valvula 2-3 vias On/off para FAN COIL Unidad Evento 1

92 | 72101 Iprovision de termostato para FAN COIL Unidad | Evento !
80111613- - . . -

93 9999 Servicio de montaje de termostato para FAN COIL Unidad Evento 1
72101511- 5 i . L . . .

94 001 Provision de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL Unidad Evento 1

< | 80111613~ |Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN ; .

95 9999 |COIL Unidad Evento 1
72101511- . ; s . .

96 001 Reparacion de bobinado de motor eléctrico para turbina de FAN COIL Unidad Evento 1
72101511- - L 3 .

97 001 Provision de motor eléctrico para turbina de FAN COIL Unidad Evento 1
80111613- ;g . o . .

98 9999 Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de FAN COIL Unidad Evento 1

99 | 7210311 lprovision de turbina para FAN COIL Unidad | Evento !

100 | BONL1613- fe. icio de montaje de turbi FAN COIL idad &K

9999 _ [° ervicio de montaje de turbina para \ Unidag Evento 1 /@'ﬁd ;
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101 7218(;]51 - Resistencia eléctrica de calefaccion para FAN COIL Unidad Evento 1
80111613- L . . o .
102 9999 Servicio de montaje de Resistencia eléctrica para FANCOIL Unidad Evento 1
72101511- . T 5 ;
103 001 Termostato de seguridad bimetalico para 60°C para FANCOIL Unidad Evento 1
80111613~ Servicio de montaje de Termostato de seguridad bimetalico para 60°C para .
104 9999 FANCOIL Unidad Evento 1
72101511- L . ]
105 001 Provision de filtro de aire de un FAN COIL Unidad Evento 1
80111613- 5 . )
106 9999 Servicio de reemplazo de filtro de aire de un FAN COIL Unidad Evento 1
72101511- . . .
107 001 Provision de Capacitor de arranque para FAN COIL Unidad Evento 1
80111613- 5 ; ; ;
108 9999 Servicio de montaje de Capacitor de arranque para FAN COIL Unidad Evento 1
109 7218(1)151 I Provision de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1
80111613- |Servicio de Montaje y ajuste de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE .
110 9999 AIRE (UMA) Unidad Evento 1
11 72101511~ |Provision de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD Unidad k2o 1
001 MANEJADORA DE AIRE (UMA)
112 80111613- |Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una Unidad Evento 1
9999 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)
13 72101511- |Reparacion de bobinado de motor eléctrico para turbina de una UNIDAD Arkdnd - I
001 MANEJADORA DE AIRE (UMA)
80111613- |Reparacion y montaje de bobinado de motor eléctrico para turbina de un@ .
1141 9999 [UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidsd | Evento 1
115 72101511- |Provision de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE Unidad Evento |
001 AIRE (UMA)
80111613- |Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de UNIDAD, .
16| 9999 IMANEJADORA DE AIRE (UMA) Umde, | Even !
17 7218315 - b ovision de turbina para UNIDAD MANEJADQRADEATRE (UMA) Unidad | Evento |
118 80111613- |Servicio de montaje de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE Unidad Bveiito I
9999  [(UMA)
119 72101511- |Provision de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA Unidad Evento |
001 DE AIRE (UMA)
120 80111613- |Servicio de reemplazo de filtro.de aire éxterior/primario de una UNIDAD Unidad Bverito !

9999  [IMANEJADORA DE AIRE (UMA)

21 72101511~ [Provision de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE Unidad Evento )
001 AIRE (UMA)

80111613- [Servicio de reemplazo de filtro de eficiencia media de una UNIDAD

122/ " 9999 |MANEJADORA BEWIRE (UMA) VAR Evento !
72101511- |Provision de filtrosabsoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE .
123 Unidad Evento 1
001 |[(UMA)
80111613- [Servicio'de réemplazo de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA :
124 9999 DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1
125 | 72101511~ [Brovjsion de vélvula 3 vias Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE _—— _— :
001 (JAIRE (UMA)
80J4'1613-"|Servicio de montaje de valvula 3 vias Modulante para UNIDAD ;
126/ “"gogo ~~ IMANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad | Evento !
127 7218&? 1= e sible 220V/4A de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad | Evento |
128 80111613- |Servicio de montaje de Fusible 220V/4A de una UNIDAD MANEJADORA Unidad Evento 1
9999  [DE AIRE (UMA)
129 72‘8(;51 I IFusible 24 VDC/3A de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad | Evento I
130 80111613- [Servicio de montaje de Fusible 24 VDC/3A de una UNIDAD Unidad Evento 1
9999  [MANEJADORA DE AIRE (UMA)
72101511- [Disyuntor tripolar para alimentacion de fuerza de una UNIDAD ;
B 001 |MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento !
80111613- |Servicio de montaje de Disyuntor tripolar para alimentacion de fuerza de una . .
1321 79999~ [UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Clnidad Everi !
133] 72! 8515‘ I Iprovisién de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) | Unidad | Evento I
134 80111613- |Servicio de montaje de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE Unidad Event
9999 [(UMA) nida vento
72100511- |, . .
135 001 Provision de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento
36| 80111613~ [Servicio de montaje de contactor para UNIDAD MANEJADORA DEAIRE | . .
9999 |(UMA) nida vento
137 | 72005 lprovision de disyuntor triolar de 2500 A Unigad | Evento
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138 80 19]9196;1 3 Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 2500 A Unidad Evento 1
139 2 1801151 I Provision de disyuntor tripolar de 800 A Unidad Evento 1
80111613- " ; . ; g
140 9999 Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 800 A Unidad Evento 1
141 72]851 b Provision de disyuntor tripolar de 630 A Unidad Evento 1
80111613- - ; ; ; .
142 9999 Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 630 A Unidad Evento 1
143 7218(‘”5' I Iprovision de disyuntor tripolar de 400 A Unidad | Evento I
80111613- - . . . ;
144 9999 Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 400 A Unidad Evento 1
72101511- o i ; ; .
145 001 Provision de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1
80111613- . . . . .
146 9999 Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1
72101511- L . . ;
147 001 Provision de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1
80111613- - y . . .
148 9999 Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1
149 72 18&51 I- Provision de limitador de sobretension Unidad Evento 1
80111613- - : . . .
150 9999 Servicio de montaje de limitador de sobretension Unidad Evento |
72101511- L . . p
151 001 Provision de unidad de control para disyuntores Unidad Evento 1
80111613- 5 : ’ . .
152 9999 Servicio de montaje de unidad de control para disyuntores Unidad Evento 1
72101511- L .
153 001 Provision de contactor para CHILLER - 360 A Unidad Evento 1
80111613- s 3 ; ( ;
154 9999 Servicio de montaje de contactor para CHILLER #360 A Unidad Evento 1
72101511- .. .
155 001 Provision de contactor para CHILLER - 200 A Unidad Evento 1
80111613- (. . ]
156 9999 Servicio de montaje de contactor par@€HILLER - 200 A Unidad Evento 1
72101511- S .
157 001 Provision de contactor para CHILLER - 120 A Unidad Evento 1
80111613- : 3 ’ .
158 9999 Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 120 A Unidad Evento 1
72101511- - .
159 001 Provision de contacter para forzador de condensador CHILLER - 40 A Unidad Evento 1
160 80111613- [Servicio de méntaje de contactor para forzador de condensador CHILLER - Unidad Evento |
9999 40 A
72101511- o o g ; ; ;
161 001 Provisign'de variador de BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1
80111613 |{ e . . . .
162 9999 S€ryicio de montaje de variador de BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento |
721015117 v i .
163 001 Provision de guardamotor para BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1
80111613- - . }
164 9999 Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1
72101511- s i ;
165 001 Provision de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1
80111613- .. . .
166 9999 Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1
72101511- L .
167 001 Provision de arrancador suave para BOMBA DE AGUA PRIMARIA Unidad Evento 1
80111613- [Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA .
‘ | 168 9999 PRIMARIA Unidad Evento 1
o {1eo| P10 lpravision de ammancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA Unidad | Evento I
80111613- [Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA i B 1
9999 |[SECUNDARIA miaa vento ,
72101511- i ; ; .
001 Provision de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER Unidad Evento
80111613- - . . . .
9999 Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER Unidad Evento
72101511~ 5 : . . ;
001 Provision de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER Unidad Evento
BOLL1613 e ourio de onitaje:de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER Unidad Evento
9999 \cw\ nﬂo j ! p P |

Al
el
kDirekcionOperativa




@ GOBIERNO b | PARAGUAI
* PARAGUAY | REKUAI

175 7218(;151 b Provision de contactor para BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1
80111613- L ; .
176 9999 Servicio de montaje de contactor para BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1
72101511- . .
177 001 Provision de contactor para BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1
80111613- . . .
178 9999 Servicio de montaje de contactor para BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1
179 7218(5151 I Provision de contacto auxiliar para contactor d¢ BOMBA DE AGUA Unidad Evento 1
80111613- [Servicio de montaje de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE .
180 9999 |AGUA Unidad Evento 1
181 7218(;151 - Provision de disyuntor unipolar de 10 A Unidad Evento 1
80111613- - . . . .
182 9999 Servicio de montaje de disyuntor unipolar de 10 A Unidad Evento 1
72101511- - . . . ;
183 001 Provision de disyuntor bipolar para circuito de control Unidad Evento 1
80111613- ;s . s : i @ .
184 9999 Servicio de montaje de disyuntor bipolar para circuito de control Unidad Evento 1
72101511- - . . . .
185 001 Provision de Disyuntor unipolar para circuito de control Unidad Evento 1
80111613- ;s g : . - .
186 9999 Servicio de montaje de Disyuntor unipolar para circuito de control WUnidad Evento 1
72101511- . L. . )
187 001 Provision de termostato mecéanico para TABLERO ELECTRICO Unidad Evento 1
80111613- ;s ; " . .
188 9999 Servicio de montaje de termostato mecanico para TABLERO ELECTRICO Unidad Evento 1
72101511- . . .
189 001 Provision de llave selectora para operacion de BOMBAS Unidad Evento 1
80111613- : s ; 5 0 ;
190 9999 Servicio de montaje de llave selectora para operacion de BOMBAS Unidad Evento 1
72101511- - - .
191 001 Provision de botonera para operacion de BOMBAS Unidad Evento 1
80111613- - G . ;
192 9999 Servicio de montaje de botonera para operacion,de BOMBAS Unidad Evento 1
72101511- i . . .
193 001 Provision de luces indicadoras en TABLER® ELECTRICO Unidad Evento 1
80111613- L. . y . 5
194 9999 Servicio de montaje de luces ifidicadoras en TABLERO ELECTRICO Unidad Evento 1
195 72101511~ [Provision de transformador para Sistema de control de UNIDAD Unidad Exents |
001  [MANEJADORA DE AIRENUMA)
196 80111613~ |Servicio de montajefdetrafisformador para sistema de control de UNIDAD Unidad Evento |
9999  [MANEJADORA REWIRE (UMA)
197 L 8(;15 s Provision detransformador para sistema de forzadores de CHILLER Unidad Evento 1
80111613- .\ . . . . .
198 9999 Servicig de montaje de transformador para sistema de forzadores de CHILLER|  Unidad Evento 1
72101511- i i . 5 s :
199 001 Proyision de protector de fase con minimo y maximo Unidad Evento 1
80411613 - . L . .
200 9999 Servicio de montaje de protector de fase con minimo y maximo Unidad Evento 1
201 72101511- Prov1snpn de Cable tipo TPR de 3x1,5 mm2 para interconexion y mando (por metro lineal | Evento |
001 metro lineal)
202 72101511- Pr0v1su_')n de Cable tipo TPR de 3x2 mm2 para interconexion y mando (por metro lineal | Evento |
001 metro lineal)
203 721&1”51 I- Desmontaje para mantenimiento de BOMBA (PRIMARIA O SECUNDARIA)| Unidad Evento 1
72101511- - . L .
204 001 Provision de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1
72101511- - . o ;
205 001 Provision de rodamiento para motor eléctrico d¢ BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1
72101511- . . .
001 Provision de rodamiento para BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1
72101511- P ’ ;
001 Provision de rodamiento para BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1 \\
72101511- s . . . i
001 Provision de bornera de conexion en BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1 i
80111613- - . l . 1
9999 Servicio de montaje de bornera de conexion en BOMBA PRIMARIA Unidad Evento
72101511- - . .
001 Provision de bornera de conexion en BOMBA SECUNDARIA Ulmdad Evento
80111613 . . .
9}99)' ScWiEm{e montaje de bornera de conexion en BOMBA SECUNDARIA L%ldad Evento
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212| P10 lprovision de Sello Mecdnico en BOMBA PRIMARIA Unidad | Evento !
213 | 7201 Iprovision de Sello Mecdnico en BOMBA SECUNDARIA Unidad | Evento !
72101511- . . .
214 001 Provision de rodete impulsor de BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1
72101511- 5 . .
215 001 Provision de rodete impulsor de BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1
72101511- . . L :
216 001 Reparacion de bobinado de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1
217 7 8(;]51 l_ Reparacion de bobinado de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1
72101511- 5 " .
218 001 Provision de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1
80111613- . . _ 5
219 9999 Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1
72101511- . —— .
220 001 Provision de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1
80111613- . . . y
221 9999 Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA Unidad Ewento 1
72101511- 2 g ]
222 001 Provision de BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1
80111613- - . .
223 9999 Servicio de montaje de BOMBA PRIMARIA Unjdad Evento 1
72101511- "y .
224 001 Provision de BOMBA SECUNDARIA WUnidad Evento 1
80111613- - . . .
225 9999 Servicio de montaje de BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1
72101511~ |Provision de guia de succion con filtro para BOMBA PRIMARIA o BOMBA :
226 001 SECUNDARIA Unidad Evento 1
80111613- |Servicio de montaje de guia de succion con filtro para BOMBAWPRIMARIA o .
227| ""9999  |BOMBA SECUNDARIA Upidsl | Evenio :
228 72101511- |Provision de Elemento Filtrante Interno en Guia de Suécidn.para BOMBA Unidad Evento 1
001 PRIMARIA 0 BOMBA SECUNDARIA
80111613- |Servicio de montaje de Elemento Filtrante Interno en,Guia de Succion para .
2291 9999 [BOMBA PRIMARIA 0 BOMBA SECUNDARIA Unidad | Evento :
72101511- |Provisién de vélvula triple accion para BOMBA PRIMARIA 0 BOMBA .
230 001 SECUNDARIA Unidad Evento 1
80111613- |Servicio de montaje de valvuladriple accion para BOMBA PRIMARIA o 2
23119999 " [BOMBA SECUNDARIA Unidad | Evento :
232 72]8(;151 b Provision de juntas en unién de brida (una brida) Unidad Evento 1
80111613- g e ; : : .
233 9999 Provision de buloneS,y tuercas en union de brida (una brida) Unidad Evento 1
72101511- - . o .
234 001 Provision deyalvula esférica (media vuelta) para termofusion Unidad Evento 1
80111613- - : , sy i : . ;
235 9999 Servjcig de montaje de valvula esférica (media vuelta) para termofusion Unidad Evento 1
72101511- ; . : . .
236 001 Proyision de Valvula Mariposa para montaje en brida Unidad Evento 1
80111613- -, . . . . . :
237 9949 Servicio de montaje de Valvula Mariposa para montaje en brida Unidad Evento 1
72101511- ;o i . . .
238 001 Provision de Valvula de Compuerta para montaje en brida Unidad Evento 1
80111613- . . , . . .
239 9999 Servicio de montaje de Valvula de Compuerta para montaje en brida Unidad Evento 1
72101511- : ; ; : .
240 001 Provision de Valvula Globo para montaje en brida Unidad Evento 1
80111613- . . , . . .
241 9999 Servicio de montaje de Valvula Globo para montaje en brida Unidad Evento 1
242 40 1919196913- Reparacion de caiierias de acero Unidad Evento 1
80111613- . . . .
243 9999 Reparacion de caiierias de PPR (termofusion) Unidad Evento 1
244 72]85151 I- Provision de difusor - flujo en 1 direccion Unidad Evento 1
245 721(%151 I Provision de difusor - flujo en 4 direcciones Unidad Evento
72101511- [Provision de difusor de quirdfanos y sala de internacion - flujo en 4 .
246 001 direcciones Ulnidlad Evento
72101511~ . . . .
7 001 Provision de caja terminal con soporte para filtro HEPA Unidad Evento
248 80111613 igiorder aje de caja terminal con soporte para filtro HEPA Unidad Event
i vento
ot AEWSION, QC|AL; POCE R \ ﬂ
XY, TX o vy - .
rLlC Orallffx.lzg. cel 4Gl ITurS o B
;‘. Jef"t cpan'a‘mem d_e\['l(‘;na { ir] 1 ’, d
k pirecci " Contr K \ ;1; c’r;\;zé’\ q
PP TS Ve J ; Dl\r,‘et ) CplEctora )i A




u GOBIERNO pe.. | PARAGUAI
PARAGUAY | REKUAI

249 =l 83151 k- Provision de regulador de caudal de aire Unidad Evento 1
80111613- 5 o . . .
250 9999 Servicio de montaje de regulador de caudal de aire Unidad Evento 1
251 7218(515] I Provision de rejas de retorno Unidad Evento 1
72101511- - : N
252 001 Reparacion de ductos de chapa galvanizada, con aislacion (por m2) m2 Evento 1
72101511- . o . . :
253 001 Ducto flexible para distribucion de aire (por metro lineal) metro lineal|  Evento 1
80111613- . : A ; . .
254 9999 Montaje de Ducto flexible para distribucion de aire (por metro lineal) metro lineal|  Evento 1
72101511- | . . . . . . .
255 001 Pintura de proteccion para equipos (para intemperie) - un equipo Unidad Evento 1
72101511- s . - ;
256 001 Provision de kit de productos quimicos para TRATAMIENTO DE AGUA Unidad Evento 1
257 72101511~ |Provision de cafieria de drenaje de condensado para FAN COIL o UNIDAD Unidad Evento |
001 MANEJADORA DE AIRE (UMA)
80111613~ |Servicio de montaje de cafieria de drenaje de condensado para FAN COIL o :
238179999 " [UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad | Peenio :
259| 7210511 Iprovision de Termémetro de Columna Unidad ¢ JEv&ito !
80111613- . . , .
260 9999 Servicio de montaje de Termometro de Columna Unidad Evento 1
261 7218(;151 I- Provision de Manometro WUnidad Evento 1
262 50 19]9]9691 3' Servicio de montaje de Manometro Unidad Evento 1
72101511- sa 3, 5 : .
263 001 Provision de Aislacion de tuberias interiores (por metro lineal) metro lineal Evento 1
80111613- . . L L R .
264 9999 Servicio de montaje de Aislacion de tuberias interiores (popgtro lineal) metro lineal Evento 1
72101511- L . .
265 001 Provision de Aislacion de tuberias exteriores (por fi2) m2 Evento 1
80111613- 548 : 5 , .
266 9999 Servicio de montaje de Aislacion de tuberias exteriores (por m2) m2 Evento 1
72101511- . - , .
267 001 Provision de Proteccién mecéanica deguberias exteriores (por m2) m2 Evento 1
80111613- : . ., ; : .
268 9999 Servicio de montaje de Protec€ion meeanica de tuberias exteriores (por m2) m2 Evento 1
80111613- . L - - . . . ;
269 9999 Reparacion de Aislacion y<Rroteccion Mecanica en Valvulas y Filtros de linea |  Unidad Evento 1
270 72101511~ |Provision de cortinaganitaria en CAMARA FRIGORIFICA (por metro i3 Bverits |
001 cuadrado)
27 80111613- |Servicio de mantaje de cortina sanitaria en CAMARA FRIGORIFICA (por m2 Evento |
9999 metro cuadrado)
72101511~ |Provisioh,dérevestimiento y aislacion interna en CAMARA FRIGORIFICA
272 m2 Evento 1
001 (por{metro cuadrado)
80111613- [Servicio de montaje de revestimiento y aislacion interna en CAMARA
e 9999 FRIGORIFICA (por metro cuadrado) L Evena 1
274 72 18&]5'1 I Provision de forzador de evaporador en CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1
80111613- - . , , ]
275 9999 Servicio de montaje de forzador de evaporador en CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1
72101511- [Provision de forzador de evaporador en CAMARA FRIGORIFICA - )
276 001 CONGELADOS Unidad Evento 1
80111613- [Servicio de montaje de forzador de evaporador en CAMARA FRIGORIFICA )
277 9999 |- CONGELADOS Unidad Evento 1
278| 72100911 Iprovisicn de Sistema de Cierre de Puerta de CAMARA FRIGORIFICA Unidad | Evento 1
80111613- |Servicio de montaje de Sistema de Cierre de Puerta de CAMARA .
279 9999 FRIGORIFICA Unidad Evento 1
280 72]8(1)151 1= [Provision de burlete de puerta en CAMARA FRIGORIFICA (por metro lineal)| metro lineal| ~ Evento 1
80111613- [Servicio de montaje de burlete de puertaen CAMARA FRIGORIFICA (por . .
281 : metro lineal Evento 1
9999 |metro lineal)
72101511- . . S . ‘ : .
82 001 Provision de resistencia eléctrica para drenaje en CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1
80111613- [Servicio de montaje de resistencia eléctrica para drenaje en CAMARA ;
2831 9999 [FRIGORIFICA Unidad ] Evento
72101511- |Provision de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de CAMARA .
284 001 FRIGORIFICA Unidad Evento
80111613- ic) montaje de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de ;
' SQ’WJ v%%érm FRIGOlffI‘EkL:CTA}"" S Unidad Evento
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286 = 18315] e Provision de resistencia eléctrica para puerta en CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1
80111613- [Servicio de montaje de resistencia eléctrica para puerta en CAMARA .

287 9999 [FRIGORIFICA Unidad Evento 1

288 7218(;;51 I Provision de Sensor de Ambiente de CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1

289 801)1919%1 3 Iservicio de montaje de Sensor de Ambiente de CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1

290 | 721901 Iprovision de Sensor de Evaporador de CAMARA FRIGORIFICA Unidad | Evento 1

291 801919;69] 3 IServicio de montaje de Sensor de Evaporador d¢ CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1
72101511- o s - . . .

292 001 Provision de Controlador Electronico para CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1
80111613- [Servicio de montaje de Controlador Electronico para CAMARA ;

293 9999 |[FRIGORIFICA Unidad Evento 1
72101511- |Provision de Controlador Electronico para CAMARA FRIGORIFICA - .

294 001 CONGELADOS Unidad Evento 1
80111613- [Servicio de montaje de Controlador Electronico para CAMARA .

29519999 " [FRIGORIFICA - CONGELADOS Umidad | o :

296 7101311 Iprovision de Presostato de Alta/Baja para CAMARA FRIGORIFICA Unidad 4 JEvénto |
80111613- |Servicio de montaje de Presostato de Alta/Baja para CAMARA .

2719999 " [FRIGORIFICA Qg | Eveo |

208 | 72100511 Tprovision de Compresor de 1,5 HP para CAMARA FRIGORIFICA Pnidad | Evento I

299 il 191919%13 Servicio de montaje de Compresor de 1,5 HP para CAMARA FRIGORIFICAY|  Unidad Evento 1
72101511- L, ( : :

300 001 Provision de Compresor de 2,8 HP para CAMARA FRIGORIFICA: Unidad Evento 1

301 | OLLO1 Iservicio de montaie de Compresor de 2.8 HP para CAMARANRIGORIFICA | Unidad | Evento I
72101511- . Ry .

302 001 Provision de EXTRACTOR DE AIRE para Quir¢féro Unidad Evento 1
80111613- v G ; » .

303 9999 Servicio de montaje de EXTRACTOR DE AIRE para Quiréfano Unidad Evento 1

2. Enla Seccion Condiciones eontractuales, Indicadores de Cumplimiento de Contrato:

Donde dice:

FECHA DE PRESENTACION

INDICADOR TIPO PREVISTA

Acta de Inicio por unica‘vez/a las 48 hs. de la firma del contrato

Nota de Remision perRepuesto (en caso de entrega de

repuestos) Certificacion N°1 Mes 2 desde la vigencia del contrato

Acta de recepei6ff porcentual (mensual)

Acta de Gentermidad

Nota d&Re€mision por Repuesto (en caso de entrega de

repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de

repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

) Acta de Conformidad

b3 843 Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
e repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de

repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de

repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de

repuestos)

«r\rrﬂvm'md @€
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Certificacion N°2 Mes 4 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°3 Mes 6 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°4 Mes 8 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°5 Mes 10 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°6 Mes 12 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°7 I Mes 14 desde la vigencia del contrato

Snrporgentual (mensual) ;
i i |
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Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)
Acta de Conformidad

» Certificacion N°8 Mes 16 desde la vigencia del contrato
Acta de recepcion porcentual (mensual)
Acta de Conformidad
Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
PEpuEtos) Certificacion N°9 Mes 18 desde la vigencia del contrato

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Certificacion N°10

Mes 20 desde la vigencia del contrato

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Certificacion N°11

Mes 22 desde la vigencia del contrato

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Certificacion N°12

Mes 24 desde la vigencia del contrato

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Certificacion N°13

N

P

r~ 4

m 6 desde la vigencia del contrato

S

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Certiﬁcacién@

Fo N

-
)

Mes 28 desde la vigencia del contrato

Acta de finalizacion.

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Acta de Finalizacion del contrato

1

*

(O
s;@.s\g'm N°15

Mes 30 desde la vigencia del contrato

Debe decir:

VO

Q

INDICADOR ( ) Al

TIPO

FECHA DE PRESENTACION
PREVISTA

Acta de Inicio por tnica vez a las 4

repuestos)

*
Acta de recepcion porcemu@@al)

Acta de Conformidad

8 hs, de Ia firma del contrato
Nota de Remision por Repuesto Qc:n sonde entrega de

Certificacion N°1

Mes 1 desde la vigencia del contrato

Nota de Remision po@to (en caso de entrega de

repuestos)

Acta de recepci @mtual (mensual)
ndm' d

Acta de Confor

Certificacion N°2

Mes 2 desde la vigencia del contrato

Nota de r@ﬁ'por Repuesto (en caso de entrega de
repue

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Certificacion N°3

Mes 3 desde la vigencia del contrato

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Certificacion N°4

Mes 4 desde la vigencia del contrato

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)
. I:Acta de recepcion porcentual (mensual)

' Acta de Conformidad

Certificacion N°5

Mes 5 desde la vigencia del contrato

*{ Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
' | repuestos)

1 Acta de recepcion porcentual (mensual)

| ‘Acta de Conformidad

Certificacion N°6

Mes 6 desde la vigencia del contrato

‘Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
“|.repuestos)

‘Acta de recepcion porcentual (mensual)

Mcta de Conformidad

Certificacion N°7

Mes 7 desde la vigencia del contrato

‘;?Iota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
e

fepuestos)
orcentual (mensual)

1 Acta de yecepcio
Acta ﬁformida

Certificacion N°8

Mes 8 desde la vigencia del contrato
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Nota de Remisién por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remisién por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de Q =
N\

Certificacion N°9 Mes 9 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°10 Mes 10 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°11 Mes 11 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°12 Mes 12 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°13 Mes 13 desde la vigencia del contrato

repusstos] ;g Certificacion N°14
Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad A
"

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de y
repuestos) Certificacion @ Mes 15 desde la vigencia del contrato

Acta de recepcion porcentual (mensual)
Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de

repuestos) Q °
Agta de recepcion porcentual (mensual) &@ on N°16
Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de

repuestos) Q
Acta de recepcion porcentual (mensual) p
Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entr?@o

desde la vigencia del contrato

Mes 16 desde la vigencia del contrato

‘ \-

Certificacion N°17 Mes 17 desde la vigencia del contrato

repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual) < ) .
Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en de entrega de

I s Certificacion N°19 Mes 19 desde la vigencia del contrato
Acta de recepcion porccmual { 1)

Acta de Conformidad
Nota de Remision por Re M(en caso de entrega de

repuestos)

Acta de recepcion
all

Acta de Conforptid
por Repuesto (en caso de entrega de

Nota de Rer@
repues% Certificacion N°21 Mes 21 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°18 Mes 18 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°20 Mes 20 desde la vigencia del contrato

ual (mensual)

Acta dewécepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remisién por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad
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Certificacion N°22 Mes 22 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°23 Mes 23 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°24 Mes 24 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°25 Mes 25 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°26 Mes 26 desde la vigencia del cg difates
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Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Acta de finalizacion.

Nota de Remision por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepcion porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Acta de Finalizacion del contrato

Certificacion N°27 Mes 27 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°28 Mes 28 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°29 Mes 29 desde la vigencia del contrato

Certificacion N°30 Mes 30 desde la vigencia del contrato

3. En_la Seccion Condiciones contractuales, Periodo de validez de~la”_Garantia de
Cumplimiento de Contrato:
Donde dice:
25 (VEINTICINCO) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO)

Debe decir: .
31 (TREINTA Y UN) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

4. Enla Seccion Condiciones contractuales, Formas ycondiciones de pago.
Donde dice:

La presente licitacion es plurianual y los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales
2026 y 2027 estaran sujetos a la aprobacion presupuestaria correspondiente.

Debe decir:
La presente licitacion es plurianeral y\los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales
2026, 2027 y 2028 estardn sujetes.a la aprobacion presupuestaria correspondiente.

5. En la Seccion, Modelo de contrato, Identificacion del crédito presupuestario para cubrir
el compromisoderivado del contrato.

Donde dice:
La presente_lieitacion es plurianual y los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales
2026 y 202 éstaran sujetos a la aprobacion presupuestaria correspondiente.

Debe decir:
La presente licitacion es plurianual y los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales
2026, 2027 y 2028 estardn sujetos a la aprobacion presupuestaria correspondiente.

6. En la Seccion, Modelo de contrato, Vigencia del Contrato:
Donde dice:

La vigencia del presente contrato sera:
24 (veinticuatro meses) desde la suscripcion del contrato.

Debe decir:
La vigencia del presente contrato sera:
30 (TREINTA) meses desde la suscripcion del contrato.
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PLANILLA DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE
INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

PLANILLA DE PRECIOS

Se realiza la siguiente modificacion, se eliminan los items 304, 305, y 306; quedando de la
siguiente manera:

MONTO MINIMO 2.499.988.663
MONTO MAXIMO | 4.999.977.325
SEages o - : o PRECIO
ITEM | CATA NI \RIO (IVA | TOTAL (IVA
sl S o | INCLUIDO)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Limpieza de tablero eléctrico, verificacion y
1 72101511-001 | reapriete de componentes eléctricos del tablero de Unidad Evento ] 1.225.000 1.225.000
fuerza, proteccion y mando de un CHILLER
Limpieza de tablero eléctrico, verificacion y reapriete
2 72101511-001 | de componentes, del tablero de fuerza y mando de Unidad Evento 1 3.850.000 3.850.000
Sala de Maquinas (exterior)
Limpieza de tablero eléctrico, verificacion y reapriete
3 72101511-001 | de componentes, de un tablero seccional de fuerza Unidad Exénto: 1 775.000 775.000
(interior)
4 72101511-001 Verificacion, limpieza y reapriete de borneras de Usiidad Buenis 1 281,500 281,500
B conexion eléctrica de un_compresor de un CHILLER 4 ¢ )
Verificacion de nivel y viscosidad de aceite del
5 72101511-001 | compresor de un circuito refrigerante de un Unidad Evento 1 1.113.625 1.113.625
CHILLER
Verificacion de sistema de drenaje y limpieza de
6 72101511-001 | canerias de una UNIDAD MANEJADORA DE Umdad Evento 1 142.500 142.500
AIRE (UMA) o de un FANCOIL
Limpieza, verificacion y reapriete de componentes
7 72101511-001 | del tablero eléctrico de fuerza y proteccion de una Unidad Evento 1 420.000 420.000
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)
8 72101511-001 | Limpieza de filtro de aire de un FANCOIL Unidad Evento 1 123.250 123.250
Verificacion y llimpieza de serpentinas‘de.un .
9 72101511-001 FANCOIL Unidad Evento 1 143.000 143.000
Verificacion y limpieza de bafideja colectora de agua : 5 25
10 72101511-001 de condensacion de un FANCOIL Unidad Evento 1 93.125 93.125
Limpieza de filtro de aire exterf6t de una UNIDAD ’
: 1 293.875 293.875
11 72101511-001 MANEJADORA DE ATRE (UMA) Unidad Evento
Verificacion y limpigzakde serpentinas de una y
2 - 39. 39.87
12| 72101511-001 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1 239.875 239.875
Verificacion.y limpi€za de bandeja colectora de agua
13 72101511-001 | de condensacion de una UNIDAD MANEJADORA Unidad Evento 1 104.250 104.250
DE AIRE(UMA)
Verificacign de estado y ajuste de tension de correas,
14 | 72101511-001 | alipeagion de poleas y lubricacion de rodamientos de Unidad Evento 1 413.000 413.000
una lUNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)
5 | s Ly e ik b wsineia demilacion da ol Unidad Evento 1 1016375 1.016.375
eléctrico
16 |70y Nat; | Desmante, inpiezs, mantye yajustede difusor 5 Unidad Evento 1 155.625 155.625
reja de distribucion de aire
17| 72104511-001 :;:‘;"“a de reservorio de equilibrio y de tanque de Unidad Evento 1 1591375 1591375
18 | 72101511-001 ;:gfx'lzac“’" depackmetoosde el lad sl agua el Unidad Evento 1 682.875 682,875
19 | 7200131100] | YePROSA®, memeninicns, Impicay lsadadel | 1y Evento I 35.000.000 35.000.000
circuito de Agua Fria del Sistema de Climatizacion
Desmontaje, limpieza de tuberias, reparacion de
20 72101511-001 | aislacion y puesta en servicio de EVAPORADOR de Unidad Evento 1 34.400.000 34.400.000
un CHILLER
Mantenimiento preventivo de elemento filtrante de ;
21 72101511-001 una BOMBA DE AGUA Unidad Evento 1 2.784.000 2.784.000
Verificacion de funcionamiento y Limpieza de .
22 72101511-001 EXTRACTOR DE AIRE Unidad Evento 1 180.125 180.125
. Mantenimiento y limpieza de CAMARA :
23 | 72101511-001 FRIGORIFICA Unidad Evento 1 898.500 898.500
Verificacion de funcionamiento y mantenimiento de ;
24 72101511-001 tablero de control de CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1 750.125 750.125
Mantenimiento de unidad evaporadora en CAMARA .
2 - ; i
25 72101511-001 FRIGORIFICA Unidad Evento 1 372.125 372.125
Mantenimiento de unidad condensadora en :
" 2
26 72101511-001 CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1 251.500 251.500
Control de presion y verificacion de pérdidas en
27 72101511-001 | circuito de gas refrigerante de CAMARA Unidad Evento 1 837.500
FRIGORIFICA
Verificacion y purga de humedad del circuito del
28 72101511-001 | compresor y circuito refrigerante de CAMARA Unidad Evento 1 281.500
FRIGORIFICA
Nerificacion y mantenimignto de bandeja de drenaje .
9 2 - . i
2 101511-004 @n(.AMARAFRIGO IFICA 1 Unidad ] Evento / 1 168.125
A
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~ PRECIO
TOTAL (IVA
B : _| INCLUIDO)
Verificacion y mantenimiento de mecanismo de
30 | 72101511-001 | apertura y cierre de puerta en CAMARA Unidad Evento 196.625 196.625
FRIGORIFICA
Verificacion y mantenimiento de resistencia eléctrica i
3 : ; 1 171.500 171.500
31| 72101511001 1 40" erta en CAMARA FRIGORIFICA Unidad i
Verificacion y mantenimiento de resistencia eléctrica ; 144.250 144.250
32| T2015H-001 | 4 e cpielo/drenaje en CAMARA FRIGORIFICA Unidad Eventa . ' '
3 72101511-001 | Provision de gas refrigerante (por kg) para CHILLER kg Evento 1 597.000 597.000
80111613- | Mano de obra de carga de gas refrigerante (por kg) 1 385.000 385.000
=4 9999 | para CHILLER ke vptita : o
35 72101511-001 Prpvisi()n de gas refrigerante (por kg) para Camara ke Evento 1 495250 495250
Frigorifica
36 | 7oi0rs11n | EXovisidedeigas nafrigennte (por ki) pan Ciman ke Evento | 634.750 634.750
Frigorifica de Congelados
80111613- Mano de obra de carga de gas refrigerante (por kg)
37 9999 para Camara Frigorifica o Camara Frigorifica de kg Evento 1 145.000 145.000
Congelados
Reparacion de fuga de gas refrigerante en caiieria de : 959 000 1.959 000
38 | 72101511-001 circuito de refrigerante de un CHILLER Unidad Evento 1 1.959.00 959.
Reparacion de fuga de gas refrigerante en cafieria de
39 72101511-001 | circuito de refrigerante de una CAMARA Unidad Evento 1 1.569.500 1.569.500
FRIGORIFICA )
i : 7 i 7
40 | 72101511-001 | Configuracion de modulo de control para instalacién Unidad Evento “1 3500000 3.500.000
y activacion de repuestos para CHILLER «
41 | 72101511001 | Actualizacion o restauracion de software BMS de Unidad Evento N 19511500 19.511 500
control central de Sistema de Climatizacion o S0
Reseteo a valores de fabrica, carga de parametros o \)
42 | 72101511-001 | programacion de Modulo Programable UC400 o Unidad Event 0@ 1 15.708.000 15.708.000
UC600
43 | 72101511001 | Reseteo a valores de fibrica, carga de parametros o Unidad 1 3.912.500 3.912.500
programacion de variador de motor eléctrico
Reseteo a valores de fabrica carga de parametros o
44 72101511-001 | programacion de controlador electronico de Unidad @'Evemo 1 1.911.250 1.911.250
CAMARA FRIGORIFICA e
Provision de Modulo Electronico y Sensor . \ M
- : : .664 875 22.664 875
45 72101511-001 Proporcional de Flujo en CHILLER Uf“*\ Evento 1 22 .
80111613- | Servicio de Montaje de Médulo Electronico y Sensor | | \@ .
15 9999 Proporcional de Flujo en CHILLER (P Bveta ' 311375 Al P
47 | TErorst gy, | Povien dePla Elesmoncads low Swich de Unidad Evento 1 6.401.250 6.401250
CHILLER
80111613- | Servicio de Montaje de Placa Electronica de Flo .
48 9999 St AR OETTLER Y 4 Unidad Evento 1 1221.750 1221750
49 | 72101511-001 | Provision de Flow Switch Mecanico gn CHILLER Unidad Evento 1 2.980.875 2.980.875
80111613- [ Servicio de montaje de Flow Switch Yg»‘ ico en :
50 9999 CHILLER - Unidad Evento 1 380.500 380.500
Provision de Sensor de Tempieratura NTC en .
51| 72101511001 | i T ER ( j Unidad Evento 1 5.539.750 5.539.750
80111613- | Servicio de montaje de Sensor de Temperatura NTC .
52 9999 en CHILLER & Unidad Evento 1 1.121,000 1.121.000
Provisién de Sen - Nivel de Liquido en ;
53| 72101511001 | PR ﬁ Unidad Evento 1 6.747.625 6.747.625
80111613- | Servicio de. \e de Sensor de Nivel de Liquido en ;
3
54 9999 CHILLERL 9 Unidad Evento 1 1,832.375 1.332.375
55| 72101511001 | FIOMSON  Sensor de Presion de Aceite en Unidad Evento 1 7.093.000 7.093.000
80111613- icle de montaje de Sensor de Presion de Aceite ;
56 9999 _ @—IILLER Unidad Evento 1 1.121.500 1.121.500
51 72101511-004f\Provision de Transductor de Presion en CHILLER Unidad Evento 1 7.522.500 7.522.500
8011 "Servicio de montaje de Transductor de Presion en g
2¢
58 % CHILLER Unidad Evento 1 1.334.625 1.334.625
59 7} CISI 7.001 Provision de kit de conexion (cableado) de Sensores Unidad Evento | 2879500 2879 500
en CHILLER
80111613- Servicio de montaje de kit de conexion (cableado) de N
60 9999 Sensores en CHILLER Unidad Evento 1 511.250 511.250
&1 | 7aio1sii-gn) | FPiswde Plasmclesininiensde sutradas yslidas Unidad Evento 1 7.381.250 7.381.250
analogicas para CHILLER
80111613- | Servicio de montaje de Placa electrénica de entradas .
62 9999 y salidas analogicas para CHILLER Unidad Evento 1 1.039.875 1.039.875
Provision de Placa de relés de arranques de ’
63 | 72101511-001 CHILLER Unidad Evento 1 7.587.500 7.587.500
80111613- | Servicio de montaje de Placa de relés de arranques de .
64 9999 CHILLER Unidad Evento 1 1.039.875 1.039.875
Provision de Modulo de Control con interfaz de ;
72101511-001 usuario de CHILLER Unidad Evento 1 35.968.500 35.968.500
80111613- | Servicio de montaje de Modulo de Control con . ’
9999 interfaz de usuario de CHILLER Unidad Evento 1 7.107.000 7.107.000
72101511-001 ﬁ:r"ov)‘s“’“ tle aesile e comprosar de/CHILLER fpor Litro Evento 1 1416250 1.416.250
80111613- | Mano de obra de carga de aceite de compresor de ’
9999 CHILLER (por litro) Litro Evento 1 450.000 450.000
Provision de rodamientos de motor para un ventilador .
72101511-001 del condensador de un CHILLER Unidad Evento 1 3.650.000 3.650.000
80111613- | Servicio de montaje de rodamientos de motor para un ;
9999 ventilador del condensador de un CHILLER Hnisad Evento I 780.000
Bobinado eléctrico de un motor para un ventilador y
72101511-001 del condensador de un CHILLER Unidad Evento 1 2.500.000
80111613- | Provision de motor para un ventilador del .
Unidad

mdet\sador de un CHILLER

Unidad
Adav]
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Ih’RE,ClO, . | PRECIO.
TARIO (IVA | TOTAL (IVA
S ey : ; | o CLUIDO INCLUIDO)
T || Vs | SPsn detieipan vilvola ssleopis: ve Unidad Evento I 15.017.125 15.017.125
CHILLER o
80111613- | Servicio de montaje de bobina para valvula solenoide ;
75 9999 de CHILLER Unidad Evento 1 1.162.500 1.162.500
Provision de actuador de valvula solenoide de .
- 3 3.219.
76 72101511-001 CHILLER Unidad Evento 1 219.625 19.625
80111613- | Servicio de montaje de actuador de vélvula solenoide ; 3
77 9999 de CHILLER Unidad Evento 1 563.625 563.625
78 | 72101511-001 | Provision de valvula de expansion de CHILLER Unidad Evento 1 4.893.000 4.893 000
80111613- Servicio de montaje de valvula de expansion de
79 9999 CHILLER Unidad Evento 1 593.500 593.500
80 | 72101511-001 | Provisién de compresor para CHILLER Unidad Evento 1 32.980.000 32.980.000
81 0 ]91)19%13- Servicio de montaje de compresor para CHILLER Unidad Evento 1 2.552.500 2.552.500
82 | 72101511-001 | Provision de filtro deshumidificador para CHILLER Unidad Evento 1 265.550.000 265.550.000
80111613- Servicio de montaje de filtro deshumidificador para . 5
83 9999 CHILLER Unidad Evento 1 26.950.875 26.950.875
Modulo Programable modelo UC400 de un .
84 | 72101511-001 CHILLER Unidad Evento 1 5.380.000 5.380.000
80111613- Servicio de montaje de Mdodulo Programable modelo ;
85 9999 UC400 de un CHILLER Unidad Evento 1 650.000 650.000
86 | 72101511001 | produc Programable modelo UCGO0 de un Unidad Evento .j 14.895.000 14.895.000
80111613- Servicio de montaje de Modulo Programable modelo . \
87 9999 UC600 de un CHILLER Unidad Evento | 1.653.000 1.653.000
88 | 72101511-001 | Provision de tacos antivibratorios para CHILLER Unidad Evento 1 18.223.500 18.223.500
80111613- Servicio de montaje de tacos antivibratorios para . \}
89 s ekt Unidad Evenfo Q, 1 1.677.500 1.677.500
90 | 72101511-001 | Provision de valvula 2-3 vias On/off para FAN COIL Unidad E“Q 1 1.454.625 1.454.625
01 80111613~ | Servicio de montaje de valvula 2-3 vias On/off para Unidad &0 1 896.625 896,625
9999 FAN COIL ) )
92 | 72101511-001 | Provision de termostato para FAN COIL Unidad ( \.Evento 1 1.769.000 1.769.000
93 80]91919%13' Servicio de montaje de termostato para FAN COIL Unidad ( \U Evento 1 330.000 330.000
Provisién de rodamiento para motor eléctrico - . W
94 | 72101511-001 turbina de un FAN COIL ) y) \ Evento 1 1.265.625 1.265.625
80111613- | Servicio de montaje de rodamiento para motor Y )
o 9999 | eléctrico - turbina de un FAN COIL Pa) Brenln L 402375 b
Reparacion de bobinado de motor eléctrico para \' g
96 | 72101511-001 turbina de FAN COIL s Unidad Evento 1 443.875 443.875
97 | 12101511001 | FoMSIOn Geveautsirs e ctiop par aubioe ds LW Unidad Evento I 794.000 794.000
80111613- | Servicio de montaje de motor eléctri turbina ;
98 s gty v& Unidad Evento 1 358.125 358.125
99 [ 72101511-001 [ Provision de turbina para FANAGOIL _ % Unidad Evento 1 911.000 911.000
00 | % ‘919196913 Servicio de montaje de turbiWAN coiL Unidad Evento 1 101.875 101.875
101 | 72101511-001 | Resistencia eléctrica d faccion para FAN COIL Unidad Evento 1 1.598.500 1.598.500
80111613- | Servicio de montdje de Resistencia eléctrica para .
102 9999 FANCOIL . Unidad Evento 1 177.500 177.500
Termostato de Segutidad bimetalico para 60°C para ;
103 | 72101511-001 FANCOIL(’A\ Unidad Evento 1 940.000 940.000
80111613- | Serviciotle Mertaje de Termostato de seguridad ;
104 9999 bi@t&o ra 60°C para FANCOIL Unidad Evento 1 560.000 560.000
105 | 72101511-001 vision de filtro de aire de un FAN COIL Unidad Evento 1 368.750 368.750
106 8019]919%]3-{' ervicio de reemplazo de filtro de aire de un FAN Unidad Evento 1 106.250 106.250
107 | 7210151)=00T [ Provision de Capacitor de arranque para FAN COIL Unidad Evento 1 319.375 319.375
8041 1643-7 | Servicio de montaje de Capacitor de arranque para .
108 %&) FAN COIL Unidad Evento 1 38.250 38.250
Provision de correa de una UNIDAD ;
- 3
109 72109511-001 MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1 162.375 162.375
80111613- | Servicio de Montaje y ajuste de correa de una ;
11 9999 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Waidel Hagmio ! 27750 27750
Provision de rodamiento para motor eléctrico -
111 | 72101511-001 | turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE Unidad Evento 1 565.500 565.500
(UMA)
80111613- Servicio de montaje de rodamiento para motor
112 9999 eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA Unidad Evento 1 510.625 510.625
DE AIRE (UMA)
Reparacion de bobinado de motor eléctrico para
113 | 72101511-001 | turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE Unidad Evento 1 1.268.875 1.268.875
(UMA)
80111613- Reparacion y montaje de bobinado de motor eléctrico
114 9999 ; para turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE Unidad Evento 1 1.844.375 1.844.375
AIRE (UMA)
115 | vaimgs1on) | Povisk deotor eleatiics pars hurbing Ce Unidad Evento 1 3.676.125 3.676.125
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) o i
80111613- | Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina .
16 9999 | de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento ! 990375 990375
Provision de turbina para UNIDAD MANEJADORA ,
117 | 72101511-001 DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1 2.679.000 2.679.000
80111613- | Servicio de montaje de turbina para UNIDAD .
118 9999 MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1 298.125 298 \Q %‘ )
Provision de filtro de aire exterior/primario de una . L ; Yoy (
119 | 72101511-001 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1 2.312.250 A X 25 R
Servicio de reemplazo de filtro de aire N NIAN {39}‘
120 9999 exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA Unidad Evento 1 2 A\ \ \Qg k
"BE AIRE (UMA) XS (AN
IR T T T XX T X T X VXY XY, Y INS ALY y ?’\)v A\ v o
fINSTITUTQ DE PREVISION SQLIAL : ] % AL ITV YN %Q,QQ}%"Q 3
: ¢ ! VISION:SOCIA N
Lic. Julian’Mo l ISION:SOCIASEAZ | |/
2 HaRockoll X7 | |/




PARAGUAI } GOBIERNO prr
REKUAI (, PARAGUAY

PRECIO
TOTAL (IVA
gl buhaba INCLUIDO)
Prov1510n de fi ltro e ef iciencia medla de una :
E 963.875 963.875
121 | 72101511-001 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1
80111613- | Servicio de reemplazo de filtro de eficiencia media de y 123.750 123750
122 9999 una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Hnidad e : S >
Provision de filtro absoluto de una UNIDAD .
2 = 3.107.000 3.107.000
123 | 72101511-001 MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento | 107.00
80111613- | Servicio de reemplazo de filtro absoluto de una .
3 i
L2 9999 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) e Byenta ! 13,340 35740
Provision de valvula 3 vias Modulante para UNIDAD ’
4 1297.500 3.297.500
125 | 72101511001 | \ '\ NEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1 3.2
80111613- | Servicio de montaje de valvula 3 vias Modulante para : 31250 131250
145 9999 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) s Evento ! 131.25 ‘
Fusible 220V/4A de una UNIDAD MANEJADORA .
N 3.202. 3.202.
127 | 72101511001 DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1 202.000 202.000
80111613- | Servicio de montaje de Fusible 220V/4A de una ;
550.000
128 9999 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Dnicad Exeia ! 20,0
Fusible 24 VDC/3A de una UNIDAD '
5 02.500 102.500
129 | 72101511001 MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1 1025
80111613- | Servicio de montaje de Fusible 24 VDC/3A de una .
.000
130 9999 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1 166.000 166.00
Disyuntor tripolar para alimentacion de fuerza de una ;
131 72101511-001 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1 \ 102.500 102.500
80111613- Servicio de montaje de Disyuntor tripolar para o
132 9999 ) alimentacion de fuerza de una UNIDAD Unidad Evento 166.000 166.000
MANEJADORA DE AIRE (UMA) \
Provision de termostato para UNIDAD . <
3 - 345, 2.345.
133 | 72101511-001 MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evento \ 1 2.345.000 345.000
80111613- | Servicio de montaje de termostato para UNIDAD . @
134 9999 MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad Evel‘ 1 161.250 161.250
Provision de contactor para UNIDAD .
135 | 72101511-001 MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad @ 1 1.065.750 1.065.750
80111613- | Servicio de montaje de contactor para UNIDAD .
36.
136 9999 MANEJADORA DE AIRE (UMA) Unidad ernto 1 236.125 236.125
137 | 72101511-001 | Provision de disyuntor tripolar de 2500 A Unidad |\, Evento 1 12.368.750 12.368.750
g | B0 {){)g%” Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 2500 A Uni \\ Evento 1 1368.625 1.368.625
139 [ 72101511-001 | Provision de disyuntor tripolar de 800 A f i Evento 1 41.934.500 41.934.500
n [ 4 o
140 o ]9]9196913 Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 800 A(" @Tdad Evento 1 1.277.125 1.277.125
141 | 72101511-001 | Provision de disyuntor tripolar de 630 A Unidad Evento 1 13.922.875 13.922.875
Mg | 19191969” * | Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 6304 Unidad Evento 1 1277.125 1277.125
143 | 72101511-001 | Provision de disyuntor tripolar de 40 . Unidad Evento 1 9.723.625 9.723.625
144 80191919%13- Servicio de montaje de disyuntor tripolaf de 400 A Unidad Evento 1 969.125 969.125
- ]
Provision de disyuntor tripoldr par: BOMBA ; 3 3212
145 | 72101511-001 SECUNDARIA < ' Unidad Evento 1 3.232.125 3.232.125
80111613- | Servicio de montaje de di yumoT\‘ripolar para ; 5
146 9999 BOMBA SECUND. Unidad Evento 1 875.625 875.625
Provision de dis Nolar para BOMBA ;
147 | 72101511001 | rOYISOR € & y@ Unidad Evento 1 615.000 615.000
80111613- | Servicio de, rM de disyuntor tripolar para ;
148 9999 BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1 59.750 59.750
149 | 72101511-001 waqon? imitador de sobretension Unidad Evento 1 547.875 547.875
80111613- i
150 9999 ﬂ e montaje de limitador de sobretension Unidad Evento 1 66.000 66.000
151 | 72101511-00J | Regision de unidad de control para disyuntores Unidad Evento 1 833.000 833.000
152 80111613 7 ervicio de montaje de unidad de control para Unidad Evento | 73.500 73,500
99" < 7| disyuntores
153 | 72101511%001 | Provision de contactor para CHILLER - 360 A Unidad Evento 1 2.640.750 2.640.750
154 w;gﬂ- Eggv::lo de montaje de contactor para CHILLER - Unidad Evento | 148,375 148375
155 | 72101511-001 | Provision de contactor para CHILLER - 200 A Unidad Evento 1 6.000.750 6.000.750
80111613- Servicio de montaje de contactor para CHILLER - ; 5
156 9999 200 A Unidad Evento 1 1.121.625 1.121.625
157 | 72101511-001 | Provisién de contactor para CHILLER - 120 A Unidad Evento 1 5.111.750 5.111.750
158 80111613- | Servicio de montaje de contactor para CHILLER - Unidad Evento 1 1121625 1121625
9999 120 A
Provision de contactor para forzador de condensador ’
159 | 72101511-001 CHILLER - 40 A Unidad Evento 1 1.763.500 1.763.500
80111613- | Servicio de montaje de contactor para forzador de ’
160 9999 condensador CHILLER - 40 A Unidad Evento 1 515.500 515.500
161 72101511-001 | Provision de variador d¢ BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1 620.000 620.000
80111613- | Servicio de montaje de variador de BOMBA .
162 9999 SECUNDARIA Unidad Evento 1 290.000 290.000
163 | 72101511-001 | Provision de guardamotor para BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1 19.027.875 19.027.875
80111613- | Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA ;
164 9999 PRIMARIA Unidad Evento 1 2.111.125 2.111.125
Provision de guardamotor para BOMBA .
165 | 72101511-001 SECUNDARIA Unidad Evento 1 710.500 710.500
80111613- | Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA . -
166 9999 SECUNDARIA Unidad Evento 1 61.000 61.000 G\‘ﬁ\\_
Provision de arrancador suave para BOMBA DE . R0\
167 | 72101511-001 AGUA PRIMARIA Unidad Evento 1 3.910.250 'ms Y\B
80111613- | Servicio de montaje de arrancador suave para . eI A AN
168 9999 BOMBA DE AGUA PRIMARIA Unidad Evento L RO ES
169 |7 . Provision de arrancador suave para BOMBA DE Unidad Event | WS d
m\AGUA SECUNDARIA naa vento " \
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80111613- | Servicio de montaje de arrancador suave para . 45500 1.145.500
170 9999 | BOMBA DE AGUA SECUNDARIA Unidad Evento ! S o
r7l | Fenomd | s da Bside Buslecs IRV RO pam Unidad Evento I 10.170.500 10.170.500
CHILLER
80111613- | Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 600V ; 874125
172 9999 30A para CHILLER Unidad Evento 1 874.125 3
173 | 72101511-001 Eﬁﬁgﬁe Fusiole para Fusilera 2503 il para Unidad Evento 1 1.139.000 1.139.000
80111613- | Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 250V ; 0
174 9999 60A para CHILLER Unidad Evento 1 62.250 62.25
175 | 72101511-001 | Provision de contactor para BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1 1.003.250 1.003.250
80111613- Servicio de montaje de contactor para BOMBA : 62250
176 9999 PRIMARIA Unidad Evento 1 62.250 .
177 | 72101511-001 | Provision de contactor para BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1 1.590.750 1.590.750
80111613- Servicio de montaje de contactor para BOMBA ’
178 9999 SECUNDARIA Unidad Evento 1 62.250 62.250
Provision de contacto auxiliar para contactor de ;
179 | 72101511-001 BOMBA DE AGUA Unidad Evento 1 2.779.000 2.779.000
80111613- | Servicio de montaje de contacto auxiliar para ;
180 9999 contactor de BOMBA DE AGUA Unidad Evento 1 62.250 62.250
181 | 72101511-001 | Provision de disyuntor unipolar de 10 A Unidad Evento 1 /7 500.500 500.500
80111613- - . . . .
182 9999 Servicio de montaje de disyuntor unipolar de 10 A Unidad Evento A o 62.250 62.250
183 | 72101511-001 S;‘r)ltvr‘gi"“ e disymme bipelar panve TR e Unidad Evento \x 123.500 123.500
184 80111613- | Servicio de montaje de disyuntor bipolar para circuito Unidad Evento 1 63.000 63.000
9999 de control P
185 | 72101511001 | FrOvISion sis R il i il Unidad Eve%@ 1 155,375 155,375
186 80111613- Slervi'cio de montaje de Disyuntor unipolar para Unidad %ﬁ 1 62.250 62.250
9999 circuito de control
Provision de termostato mecanico para TABLERO ;
187 | 72101511-001 ELECTRICO Unidad %Evemo 1 160.125 160.125
80111613- | Servicio de montaje de termostato mecanico para ; \ -
188 9999 TABLERO ELECTRICO Um‘d( Evento 1 62.250 62.250
Provision de llave selectora para operacion de ‘ N
189 | 72101511-001 BOMBAS f ﬁ.u Evento 1 306.625 306.625
80111613- | Servicio de montaje de llave selectora para operacid v o
190 v s BEMELE Z) Ghvdga Evento 1 62.250 62.250
191 72101511-001 | Provision de botonera para operacion de BOMBAS Unidad Evento 1 248.500 248.500
80111613- Servicio de montaje de botonera para operaciénﬁ :
192 9999 BOMBAS Unidad Evento 1 62.250 62.250
Provision de luces indicadoras en T ERO, .
193 | 72101511-001 ELECTRICO Unidad Evento 1 177.125 177.125
80111613 [ Servicio de montaje de luces indicadoras en .
194 e AL EROEL ORI f" g Unidad Evento 1 62250 62250
Provision de transformador pasa,sistema de control de ; 5
195 | 72101511-001 UNIDAD MANEJADQRA DE AIRE (UMA) Unidad Evento 1 160.500 160.500
80111613 Servicio de montf_]e ansformador para sistema de
196 °" | control de UNID EJADORA DE AIRE Unidad Evento 1 63.000 63.000
9999 .
(UMA)___o .
197 | 72101511-001 | Provision deranSformador para sistema de Unidad Evento 1 923.500 923.500
forzado s ILLER
80111613- ontaje de transformador para sistema de .
198 9999 fos de CHILLER Unidad Evento 1 63.000 63.000
199 | 72101511-001 lﬁ'm de protector de fase con minimo y maximo Unidad Evento 1 2.000.000 2.000.000
200 80111613, Mqo de montaje de protector de fase con minimo Unidad Evento 1 288 750 288.750
9999 maximo
/ Provision de Cable tipo TPR de 3x1,5 mm2 para ;
201 W%@l interconexién y mando (por metro lineal) metro lineal Evento 1 1.191.500 1.191.500
m | a2¥git-om, | Eooviso deCabletipo TPR 4832 ik ura metro lineal Evento I 56000 56.000
interconexion y mando (por metro lineal)
Desmontaje para mantenimiento de BOMBA .
203 | 72101511-001 (PRIMARIA O SECUNDARIA) Unidad Evento 1 36.500 36.500
Provision de rodamiento para motor eléctrico de ;
204 | 72101511-001 BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1 526.250 526.250
Provision de rodamiento para motor eléctrico de ;
205 | 72101511-001 BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1 6.421.625 6.421.625
206 | 72101511-001 | Provision de rodamiento para BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1 2.235.875 2.235.875
Provision de rodamiento para BOMBA .
207 | 72101511-001 SECUNDARIA Unidad Evento 1 4.987.875 4.987.875
208 | 72101511001 | brovision de bomera de conexion en BOMBA Unidad Evento 1 1.937.750 1.937.750
80111613- | Servicio de montaje de bornera de conexion en .
209 9999 BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1 3.258.750 3.258.750
Provision de bornera de conexion en BOMBA .
210 | 72101511001 SECUNDARIA Unidad Evento 1 561.875 561.875
80111613- | Servicio de montaje de bornera de conexion en ;
211 9999 BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1 63.000 63.000
212 | 72101511-001 g{’ﬁgl‘f Slla blsemnien o HOMBA Unidad Evento 1 1753.125 1.753.125
Provision de Sello Mecanico en BOMBA y
213 | 72101511-001 SECUNDARIA Unidad Evento 1 2.373.000 2.373.000
Provision de rodete impulsor de BOMBA .
214 | 72101511-001 PRIMARIA Unidad Evento 1 6.924.000
Provision de rodete impulsor de BOMBA ; .
215 | 72101511-001 SECUNDARIA Unidad Evento 1 11. 2995 g
Reparacion de bobinado de motor eléctrico para "
216 | 72}01511-001 NMBA,PRIMARIA Unidad
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217 | 72101511-001 gg’&’gﬂ";ggg;"[‘;:g‘[’ :e MR, ot part Unidad Evento 1 13.028.250 13.028.250
218 | 72101511-001 | brovision de motor eléctrico para BOMBA Unidad Evento I 8.276.000 8276000
219 80 191919691 3- IS)eRr[vr\i/?:’;)Rdl;lnontaje de motor eléctrico para BOMBA Unidad Evento 1 12.476.500 12.476.500
220 | 72101511-001 gg’g{jﬁgg{‘:m RibatmRiper RIS Unidad Evento 1 20.474.000 20.474.000
w | ¥ ;‘9]9"91 3 gg‘gmg;;’l":‘aje de motor eléctrico para BOMBA. | - y1,:4.4 Evento 1 2.274.500 2274500
222 | 72101511-001 | Provision de BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1 46.216.375 46.216.375
s | BC ‘9'9'9%' 3= | servicio de montaje de BOMBA PRIMARIA Unidad Evento 1 5.144.750 5.144750
224 | 72101511-001 | Provision de BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1 103.249.875 103.249.875
225 R 1919196913- Servicio de montaje de BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1 8.138.250 8.138.250
Provision de guia de succion con filtro para BOMBA 5
3 - 384.
226 | 72101511-001 PRIMARIA 0 BOMBA SECUNDARIA Unidad Evento 1 182.384.000 182.384.000
80111613- | Servicio de montaje de guia de succion con filtro para . 3
2 9999 | BOMBA PRIMARIA 0 BOMBA SECUNDARIA Uitiad Sty ! 16.931.500 16931500
Provision de Elemento Filtrante Interno en Guia de
228 | 72101511-001 | Succion para BOMBA PRIMARIA o BOMBA Unidad Evento 1 > 7.568.625 7.568.625
SECUNDARIA ) o
80111613- Servicio de montaje de Elemento Filtrante Interno en Y
229 9999 Guia de Succion para BOMBA PRIMARIA o Unidad Evento \ 840.625 840.625
BOMBA SECUNDARIA o b
Provision de valvula triple accion para BOMBA g )
230 | 72101511-001 PRIMARIA 0 BOMBA SECUNDARIA Unidad Everltu{)\‘ 1 3.010.500 3.010.500
80111613- | Servicio de montaje de valvula triple accion para . \ 4 .
2 9999 BOMBA PRIMARIA 0 BOMBA SECUNDARIA K o : 230.000 230.000
232 | 72101511-001 | Provision de juntas en union de brida (una brida) Unidad Nti 1 10.053.500 10.053.500
3 8019191969]3— E:ﬁ;;l)snon de bulones y tuercas en unién de brida (una Unidad ernto | 1.117.000 1.117.000
234 | 72101511-001 irr‘:;’;sf‘;’; ;1: vilvla esférica (media vuslta) para Uniggd Q[N Evento I 343.500 343500
235 80111613- | Servicio de montaje de valvula esférica (media A Evéiita 1 1,300,500 1.300.500
5995 vuelta) para termofusion
236 | 72101511-001 | Provision de Vélvula Mariposa para montaje en bri %-da( Evento | 2.410.500 2.410.500
237 80111613 Sarvmllo de montaje de Valvula Mariposa para Unidad Evento 1 373.750 373.750
9999 montaje en brida
28 | 72101511-001 t})’:&\:smn de Valvula de Compuerta para montaj}en Unidad Evento | 3.594.000 3.594.000
239 80111613- Servnc_lo de montaje de Valvula de Compuerta para iidad Eviiito 1 859 500 859,500
9999 montaje en brida
240 | 72101511-001 | Provision de Valvula Globo para montaje en brida Unidad Evento 1 8.322.125 9322125
w | 30 '9‘919691 3 ::rt‘)’r'fd‘: de montaje de Va'@"pm monkaje Unidad Evento ! 889,625 889,625
80111613- . - .
242 9999 Reparacion de canenWero Unidad Evento 1 8.463.750 8.463.750
4
" ¥
243 80 ]959]9%] 3 Reparacion de cal % k PPR (termofusion) Unidad Evento 1 982.125 982.125
244 | 72101511-001 | Provision de-difusor - flujo en 1 direccion Unidad Evento 1 2.746.125 2.746.125
245 [ 72101511-001 [ Provision dedifuisor - flujo en 4 direcciones Unidad Evento 1 1.194.250 1.194.250
246 | 72101511001 | PQUINgn Y difusor de quicéfanos y sala de Unidad Evento I 646,375 646.375
intena - flujo en 4 direcciones
247 | 72101511-001 o de gaga yextninal e soporie; s filt Unidad Evento | 681,500 681.500
o~
80111613 ervicio de montaje de caja terminal con soporte para :
248 99@‘, filtro HEPA Unidad Evento 1 893.500 893.500
249 | 72101511001 [ Provision de regulador de caudal de aire Unidad Evento 1 2.770.500 2.770.500
250 999 8 Servicio de montaje de regulador de caudal de aire Unidad Evento 1 299.875 299875
251 | 72101511-001 | Provisién de rejas de retorno Unidad Evento 1 3.131.625 3.131.625
55, | Tib15110) | Reparasion dedues dechapa palvanizads, cou m2 Evento 1 441,000 441.000
aislacién (por m2)
253 | 72101511-001 E}:‘:;f) el ainpmn BD=bycn; Ao formRan metro lincal Evento I 548 625 548.625
254 80111613- | Montaje de Ducto flexible para distribucion de aire sistes lingal Eveiito 1 916.500 916500
9999 (por metro lineal)
255 | 72101511-001 Er‘l“;‘(‘;’i;: PrORCCIGH A EqIpES (PATLNIIIPEIIE) = | gy Evento 1 154500 154.500
Provision de kit de productos quimicos para .
256 | 72101511-001 TRATAMIENTO DE AGUA Unidad Evento 1 78.300
Provision de cafieria de drenaje de condensado para
257 | 72101511-001 | FAN COIL o UNIDAD MANEJADORA DE AIRE Unidad Evento 1 8.368.125
(UMA)
80111613- Servicio de montaje de cafieria de drenaje de
258 9999 condensado para FAN COIL o UNIDAD Unidad Evento 1 12.201.000
MANEJADORA DE AIRE (UMA)
259 | 72101511-001 | Provisién de Termometro de Columna Unidad Evento 1 305.000
260 801919196913- Servicio de montaje de Termometro de Columna Unidad Evento 1 33.000
261 | 72101511-001 | Provision de Manometro Unidad Evento 1 972.750
262 80 191919%13- Servicio de montaje de Manometro Unidad Evento 1 107.875
Provisio Aislacié ias 1 i ;
263 | 72101511-001 m’:t‘r’(‘f;:’:cgle) dslanlon s berian interiates (por metro lineal Evento 1 652.500
1613- ervicio de montaje de Aislacion de tuberias ,
264 % iR por metro lineal) metro lineal Evento ‘ N 1 72:375
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265 | 72101511-001 ;rg)vlsxon de Aislacion de tuberias exteriores (por m Evento 1 154 500 154500
266 80111613- Servipio de montaje de Aislacion de tuberias m2 Evento 1 17.000 17.000
9999 exteriores (por m2)
967 | EUOLS] Lo | TIPS Pretepcibnmeninica e flberiss m2 Evento 1 1.091.125 1.091.125
exteriores (por m2)
80111613- Servicio de montaje de Proteccion mecanica de 1 121.500 121.500
268 9999 tuberias exteriores (por m2) md g ) )
80111613- | Reparacion de Aislacion y Proteccion Mecénica en ’ 1 952750 952,750
28 9999 | Valvulas y Filtros de linea D Evento ' '
Provision de cortina sanitaria en CAMARA
- . 1 172.125 172.125
2 | EIGL0 FRIGORIFICA (por metro cuadrado) m2 Rcoln
80111613- | Servicio de montaje de cortina sanitaria en 980 500 980.500
2 9999 CAMARA FRIGORIFICA (por metro cuadrado) m2 Eventa 1 ; '
Provisién de revestimiento y aislacion interna en 646.375 646.375
272 | 72101511001 | iy AR A FRIGORIFICA (por metro cuadrado) me e ! - -
80111613 Servicio de montaje de revestimiento y aislacion
273 0999 . interna en CAMARA FRIGORIFICA (por metro m2 Evento 1 61.000 61.000
cuadrado)
Provision de forzador de evaporador en CAMARA 4
- . 1 1.165.000 1.165.000
274 | 72101511001 | £t GORIFICA Unidad Evento ~
80111613- | Servicio de montaje de forzador de evaporador en . 122250 122 250
— 9999 CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento o X : :
Provision de forzador de evaporador en CAMARA p Y 810,500 $10.500
276 | 72101511001 | L e - CONGEL ADOS Unidad Evento \ ) ;
80111613- | Servicio de montaje de forzador de evaporador en " 3 332625
217 9999 CAMARA FRIGORIFICA - CONGELADOS Unidad Bty \(\ ! i 332,82
Provision de Sistema de Cierre de Puerta de ; @
4 ; ] .285. .285.250
278 | 72101511-001 CAMARA FRIGORIFICA Unidad E.Vfw 1 1.285.250 1.285.25
80111613- | Servicio de montaje de Sistema de Cierre de Puerta . 287 625
27 9999 de CAMARA FRIGORIFICA Unidad %‘0 ! e o
Provision de burlete de puerta en CAMARA ;
- . : 77537
280 | 72101511001 | i ciECA (vor metwo lineal) metro lineal ermo I 1775375 1775375
80111613- | Servicio de montaje de burlete de puerta en : o 16.87
21 9999 | CAMARA FRIGORIFICA (por metro lineal) e % Eyemy ! 116,875 116,875
Provision de resistencia eléctrica para drenaje en 75 732,750
282 | 72101511001 | it o's FRIGORIFICA ‘A Evento 1 732.750 .
80111613- | Servicio de montaje de resistencia eléctrica para ¢ 6 t' et 7
e 9999 | drenaje en CAMARA FRIGORIFICA <) i Basillo : e LT
Provision de Resistencia Eléctrica de deshielo para .
" y : 1.017.000 1.017.000
284 | T201ST1-001 | o\ orador de CAMARA FRIGORIFICA Kinidad S :
80111613 | Servicio de montaje de Resistencia Eléctrica de”
285 9999 " | deshielo para evaporador de CAM . Unidad Evento 1 140.625 140.625
FRIGORIFICA
Provision de resistencia eléctrica para puerta en .
= 7 : .368.
286 | 72101511-001 CAMARA FRIGORIFICA ﬁ ) 5‘ Unidad Evento 1 1.368.875 1.368.875
80111613- | Servicio de montaje de resisténcia£léctrica para .
287 9999 puerta en CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1 140.625 140.625
Provision de Sensor d@iente de CAMARA g
- . 47.250 647.250
288 | 72101511-001 FRIGORIFICA i Unidad Evento 1 647.2
80111613- | Servicio de nontaje d¢' Sensor de Ambiente de ;
f 116.875 116.875
289 9999 CAMARA FRIGQRIFICA Hlnidad Exeuts :
290 | 72101511-001 gﬁlﬁ& gpsar de Bvaporador de CAMARA Unidad Evento I 311.625 311.625
80111613- SW montaje de Sensor de Evaporador de .
291 9999 N A FRIGORIFICA Unidad Evento 1 61.000 61.000
WSién de Controlador Electrénico para CAMARA g
- p 7. 457,125
292 | 72101511 OaTRIGORIFlCA Unidad Evento 1 457.125
8011 - I Servicio de montaje de Controlador Electronico para .
A 7 972.2 972.250
293 /% CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1 2.250 25
N — Provision de Controlador Electronico para CAMARA .
294 | 72101511-001 FRIGORIFICA - CONGELADOS Unidad Evento 1 980.750 980.750
80111613- | Servicio de montaje de Controlador Electrénico para ) 3 3
2% 9999 | CAMARA FRIGORIFICA - CONGELADOS Unidad Evento : LI i
Provision de Presostato de Alta/Baja para CAMARA . 5
296 | 72101511-001 FRIGORIFICA Unidad Evento 1 1.774.125 1.774.125
80111613- Servicio de montaje de Presostato de Alta/Baja para ’
297 9999 CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1 3.088.125 3.088.125
Provision de Compresor de 1,5 HP para CAMARA .
298 | 72101511-001 FRIGORIFICA Unidad Evento 1 2.975.500 2.975.500
80111613- | Servicio de montaje de Compresor de 1,5 HP para ;
299 9999 CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1 137.500 137.500
Provisién de Compresor de 2,8 HP para CAMARA ' 3
300 | 72101511-001 FRIGORIFICA Unidad Evento 1 4.135.000 4.135.000
80111613~ | Servicio de montaje de Compresor de 2,8 HP para .
301 9999 CAMARA FRIGORIFICA Unidad Evento 1 1.600.000 1.600.000
X5 | By | o deERLRAGIOR DR AN Unidad Evento 1 6.194.625 6.194.625
Quirofano
8 Servicio de montaje de EXTRACTOR DE AIRE para .
9999 \quréfam Unidad Evento 1 2.037.500 2.037.500
TOTAL: 1.505.885.425
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